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Limites D17 : Distributions
Réglementation Arrété du 11 janvier 2007 relatif aux limites et référence de qualité des eaux brutes et des eaux destinées a la consommation
humaine - Annexe |
Date de prélévement 26/06/2019 14:15 Coade Installation ARS 406
Date de réception 2710612019 06:57 Nom de l'installation DOMBLANS
Début d'analyse 27/06/2019 Type installation ARS uol
Prélévement effectué par PRELEVEUR LAB (CLIENT) - LAB - Nom point de prélévement CENTRE BOURG
LAB[25);LDV[70];LAB[39);LAB[21];LAB[52)]
Lleu préléevement M.BERTHET LOUIS 63 RUE BEAUPOIL Commune DOMBLANS
CUISINE
Motif de prélévement Contréle sanitaire prévu par l'arrété préfectoral Code UGE 070
Type analyse 39_38D2 Nom UGE ADD.COMM. DE DOMBLANS
Température de l'air de 7.7°C Code PSV ARS 485
I'enceinte
Code point de prélevement 1X122063
Divers micropolluants organiques _ Limite Référence
Résultat Unité qualité qualité
1X104 : Acrylamide Prestation réalisée par nos soins NF EN ISOfIEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 * <0.1 pgfl 0.1
Technique [ID - LC /MS / MS] - Méthode inteme
IX73E : Epichlorhydrine Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC * <01 pail R oA L
1-0685
P&T - GC/MS - NF EN ISO 15680
Fer et Manganese Limite Réfaroney
Résuitat Unité qualit qualité
IX6S8 : Fer (Fe) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISOAIEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 * <1 wghl <=200
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2
Oligo-éléments - Micropolluants minéraux Liit Référence
Reésultat Unité qualité qualits
IXOBW : Antimoine (Sb) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC * <0.05 pgll <5
1-0685
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2
IXOBN : Cadmium (Cd) Prestation réalisée par nos sains NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 *  <0.01 pg/l EIS ST
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2
IX0DC : Chrome (Cr) Prestation réalisée par nos sains NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-0685  * 013 pglt =50 e
ICP/MS - NF EN ISO 17284-2
IXOEA : Cuivre (sur 1L au 1er jet) Prestation réalisée par nos sains NF EN ISO/IEC 17025:2005 * 33.2 pgit <2mgl <=1mgl
COFRAC 1-0685
ICP/MS - NF EN ISO 17284-2
IXOEB : Nickel (sur 1L au 1er jet) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 , <0.5 g/l <20
COFRAC 1-0685
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2
IXO0EC : Plomb (sur 1L au 1er jet) Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 T 10 T pght T =10 15T
COFRAC 1-0685
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2
Paramétres azotés et phosphorées Limite Référence
Résultat Unité qualité qualité
1X02W : Nitrites Prestation réalisée par nos soins NF EN ISONEC 17025:2005 COFRAC 1-0685 * <0.01 mg NO2/1 <05
Chromatographie ionique - UV - NF EN ISO 10304-1
Composés organa-halogénés volatils Limte Référance
Résuitat Unite qualité qualité
Accrédiation cofrac
1-0685
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Composés organo-halogénés volatils Limite Référence
Résultat Unité qualité qualité
IX71V : Chlorure de vinyle Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC * <0.1 pall <05
1-0685

P&T - GCMS - NF EN ISO 15680

Hydrocarbures aromatiques polycycliques ; Limite Référence
Résultat Unité qualité qualité
IX8CT : Benzo(a)pyrene Prestation réalisée par nas soins NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC * <0.005 ugll <0.01
1-0685
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode inleme
1X8A9 : B_enzo(bjﬁuora?ifh_éne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/IEC 17025:2005  * ~ <0.005 ~ ugh  s04 o
COFRAC 1-0685

GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne
IX8AD : Benzo(ghi)Péryléne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISOIEC 17025:2005 COFRAC  *©  <0.005 pafl <01
1-0685

GC/MS [par extraction ULJ - Méthode interne

IX8AA : Benzo(k)fluoranthéne Prestation réalisée par nos solns NF EN ISO/IEC 17025:2005 * <0005 ugll =04
COFRAC 1-0685
GC/MS [par extraction UL} - Méthode interne

IX8AB : Indeno (1,2,3-cd) Pyréne Prestation réalisée par nos soins NF EN ISO/EC 17025:2005 * <0005 pgh 501
COFRAC 1-0685
GC/MS [par extraction L/L] - Méthade intemne

IXBSG : Somme HAP 4 Prestation réalisée par nos soins . <0.005 T ugh <01
Calcul -

Conclusion / Déclaration de conformité (Non couverte par I'accréditation)

Parameétre(s) analysé(s) conforme(s) aux exigences de qualité des eaux de consommation.

o -

Symphorose Beurne
Coordinateur de Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa farme intégrale. |l comporte 3.00 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 3 l'essai.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification et aux limites ou références de qualité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tou:
les éléments de tragabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Les résultats non conformes aux limites ou références de qualité sont signalés par un rond noir.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélévements, des analyses terrain et des analyses des paramétres du contréle sanitaire des eaux - portée détaillée de I'agrément
disponible sur demande.

Analyses effectuées par un laboratoire agréé par le ministére chargé de I'environnement dans les conditions de I'arrété du 27/10/2011.
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